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Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2017. február 1-i  üléséről 
 

 Az Érintésvédelmi Munkabizottság 284. ülésén Kádár Aba köszöntése 

után dr. Novothny Ferenc vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai 
kérdéseket tárgyalt meg és fogalmazott meg válaszokat. Így többek között 
válaszolt a villanyoszlopokra felszerelt fém reklámtáblák egyenpotenciálra 
hozásával, a lámpatest cserékkel, a felülvizsgálói képzettséggel és a LED-es 
láptestek karbantartásával kapcsolatos kérdésekre. Az ülést az utóbbi években 
elterjedt LED-es fényforrások és lámpatestek biztonsági problémáinak 
ismertetésével zárta.  

 

* * * 
 

 1.) KÁDÁR ABA az érintésvédelmi munkabizottság Örökös Tiszteletbeli elnöke ez év 

február 3-án töltötte be a 90. életévét. 
 Ez alkalomb·l a MEE  fŖtitk§ra, Haddad Richárd az Egyes¿let Elnºks®ge ®s az £BSZ 

vezetŖs®ge tags§g nev®ben is szeretettel kºszºntºtte Kádár Abát ®s egy eml®k plakettet adott §t Neki. 

Dr. Novothny Ferenc az £V munkabizotts§g nev®ben egy sz®p kºnyvvel kºszºntette. Đgy v®lj¿k, hogy 

az erŖs§ram¼ szakm§ban nincs olyan koll®ga, aki ne ismern® Kádár Aba nev®t. 67-®vi MEE-ben 

elv®gzett szakmai munk§j§b·l 40 ®vig vezette az £rint®sv®delmi Munkabizotts§got. Sz§mos cikket ®s 

kºnyvet ²rt, vagy mŤkºdºtt kºzre ²r·k®nt, vagy fŖszerkesztŖk®nt. Oktat§sa, elŖad§sai mindig 

®lvezetesek ®s ®rdekesek voltak. Tev®kenyen r®szt vett a magyar ®s a nemzetkºzi szabv§nyalkot§sban 

is, rendszeresen k®pviselte haz§nkat az IEC  szabv§nyt§rgyal§sokon. Munk§ss§g§t szakmai d²jakkal, 

magas §llami kit¿ntet®ssel ismert®k el. Tov§bbi tev®keny ®letet, sok boldogs§got ®s j· eg®szs®get 

k²v§nunk Neki! 

 

 2.) NAGY LÁSZLÓ (Techniq 2000 Kft. tŞŎǎ) kérdése: Az MSZ HD 60364-4-41:2007 

szabvány előírásai alapján, fém vagy vasbeton anyagú kisfeszültségű villanyoszlopokra felszerelt, 
fémbilincsekkel rögzített nem elektromos reklámtáblákat szükséges-e külön vezetékkel csatlakoztatni 
az egyenpotenciálú rendszerhez? 

 ±#[!{½Υ 
 Az ar§nylag kism®retŤ, idegen f®mszerkezetnek sz§m²t· f®m rekl§mt§bla tart·szerkezetek 

semmilyen idegen potenci§lt nem hoznak a szabadvezet®k tart·szerkezethez, ez®rt nem kell k¿lºn 

bekºtni azokat az egyenpotenci§l¼ h§l·zatba. 

 

 3.) RADICS RÓBERT ό;ǇǸƭŜǘǾƛƭƭŀƳƻǎ ǘŜǊǾŜȊǃύ Egy 1980-as években épült vasbetonvázas 

szerkezetű óvoda (alumínium vezetékek, alulmértezett világítás, nincs irányfény, biztonsági világítás 
stb). energetikai pályázaton pénz nyert korszerűsítésre. A pályázat csak a lámpatestek cseréjét 
támogatja, a mögöttes hálózat és elosztó berendezések tekintetében nem nyújt semmilyen 
támogatást. Kérdései: Kiadható-e villamos terv csak lámpatest cserére? A tervezői nyilatkozatoknak 
tartalmaznia kell, hogy az adott műszaki megoldás megfelel az érvényben lévő szabványnak, de ez nem 
igaz. A felülvizsgálat során a meglévő hálózatot hogyan fogom minősíteni illetve mi lesz a felülvizsgálat 
minősítése? 

 ±#[!{½Υ 

 Javasoljuk, hogy a megl®vŖ h§l·zathoz ne ny¼ljon! Csak l§mp§kat ®s a benn¿k l®vŖ 

f®nyforr§sokat cser®lje ki, ¼gy hogy a vil§g²t§s fogyaszt·i teljes²tm®nye ne nŖjºn! Ezt meg lehet oldani 

szerencs®s esetben ak§r kompakt f®nycsºvekkel is, vagy LED  l§mp§kkal. ĉgy v§rhat·an megfelelŖ 

f®nyerŖre lehet sz§m²tani. Amennyiben ¼j l§mpatestek elhelyez®se is sz¿ks®ges, az csak minim§lis 

sz§m¼ esetben legyen, hogy a beavatkoz§s kism®rt®kŤnek sz§m²tson. (A munkabizotts§gunk kor§bbi 

§ll§sfoglal§sa szerint 10%-ot meg nem halad· m®rt®kŤ v§ltoztat§s, kism®rt®kŤ v§ltoztat§snak sz§m²t, ®s 

ekkor elegendŖ m®g a l®tes²t®skori elŖ²r§soknak val· megfelel®s.) 
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 A megl®vŖ h§l·zatot c®lszerŤ fel¿lvizsg§lni, ®s csak durva vagy ®letvesz®lyes, s¿rgŖsen 

jav²tand· hib§k eset®n legyen rºvid idŖn bel¿l felt®tlen elv®gzendŖ int®zked®sekre javaslat t®tel. Ha 

megl®vŖ h§l·zat elfogadhat· §llapotban van, ®s megfelel a l®tes²t®se idej®n ®rv®nyes szabv§nyoknak a 

berendez®s tov§bb ¿zemelhet.  

 A MuBi §ltal javasolt minŖs²t®si formula:  

 ĂMinősítés: Az elv®gzett m®r®sek ®s vizsg§latok alapj§n a villamos berendez®s megfelel a 

biztons§gi kºvetelm®nyeknek, ²gy ¿zemeltethetŖ.  

 A vizsg§latok az MSZ HD 60364 szabv§nysorozat ®rv®nybe l®p®se ut§n l®tes²tett 

berendez®sekn®l, berendez®sr®szekn®l e szabv§nysorozat alapj§n, az ezt megelŖzŖen l®tes²tettekn®l a 

l®tes²t®s idej®n ®rv®nyes kor§bbi szabv§nyok figyelembev®tel®vel (pl. MSZ 172 szabv§nysorozat 

alapj§n) tºrt®nt.ò  

 Term®szetesen ekkor is tehetŖ javaslat karbantart§sra, illetve hossz¼ t§von 

teljes fel¼j²t§sra. (Pl. lehet, hogy jºvŖre erre is kapnak t§mogat§st!) 
 

 4.) TIBA ZOLTÁN (ECO-CRANES HUNGARY Kft., Cj¢ύ Híddaruk gyártásával, telepítésével 

foglalkoznak. A telepítésre kerülő darukon az első üzembe helyezésekor és az időszakos vizsgálatakor 
méréses érintésvédelmi ellenőrzést és minősítő nyilatkozatot kell tenni. E tevékenységre kívánnak 
beiskolázni kollégákat. Milyen képzettség kell ehhez, és kik jogosultak minősítő nyilatkozat 
megtételére? Jól értelmezik-e, hogy erre csak az „9ǊǃǎłǊŀƳǵ ōŜǊŜƴŘŜȊŞǎŜƪ ŦŜƭǸƭǾƛȊǎƎłƭƽƧŀ” 
szakképesítés alkalmas?  

 ±#[!{½Υ 
 Sajnos nem j·l ®rtelmezik: csak az ĂErŖs§ram¼ berendez®sek fel¿lvizsg§l·jaò nevŤ 35 522 02 

OKJ  sz§m¼ szakk®pes²t®s megl®te nem jogosít az §ram¿t®s elleni v®delem elsŖ, illetve idŖszakos 

szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat v®gz®s®re! Ez ºnmag§ban csak az erŖs§ram¼ villamos berendez®sek 

szabv§nyos §llapot§nak (tŤzv®delmi jellegŤ) fel¿lvizsg§lat§ra jogos²t! 

 A 34 5222 03 OKJ  sz§m¼ Ă£rint®sv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§l·ò  bizony²tv§nnyal, 

illetve k®pzetts®ggel rendelkezŖ koll®g§k minden tov§bbi n®lk¿l v®gezhetik az ilyen vizsg§latot (elsŖ 

ellenŖrz®sek, illetve idŖszakos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§latok) ®s jogosultak minŖs²tŖ nyilatkozat 

megt®tel®re! ¥nmag§ban ez is csak az §ram¿t®s elleni v®delem szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat§ra jogos²t, 

teh§t akinek csak ez van meg, nem v®gezheti villamos berendez®sek szabv§nyos §llapot§nak 

(tŤzv®delmi jellegŤ) fel¿lvizsg§lat§t! 

 A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet hat§rozza meg r®szletesen a nemzetgazdas§gi miniszter 

hat§skºr®be tartoz· szakk®pes²t®sek ï ²gy az ®p¿letvillamoss§gi szerelŖ, illetve a villanyszerelŖ 

szakk®pes²t®s ®s a r§®p¿lŖ kieg®sz²tŖ fel¿lvizsg§l· k®pes²t®sek ï szakmai ®s vizsgakºvetelm®nyeit. 

 E rendelet mindk®t k®pz®s elŖfelt®tel®nek szabja az erősáramú szakmai v®gzetts®get ®s az 

erŖs§ram¼ szakter¿leten szerzett 3 ®ves munkagyakorlatot! A rendelet r®szletesen felsorolja azt, hogy 

mi tekinthetŖ erŖs§ram¼ v®gzetts®gnek 

 

 5.) HORVÁT ZOLTÁN a LED-es lámpatestek időszakos tisztításával, karbantartásával 

kapcsoltban fejti ki az aggodalmát. Igaz, hogy kizárólag „villamos szakember” végezheti ezt a munkát, 
de még így is veszélyesnek tartja. Ugyanis a meghajtó kondenzátor forrasztó csúcsai a LED oldalon 
kiállnak, teljes áramtalanítás, kikapcsolás után is feltöltött állapotban maradhatnak, a tisztítás, 
karbantartás során vétlen érintés esetén fennáll az áramütés veszélye. A nem SELV-es LED-ek bekötési 
pontjai szigeteletlenek, az itt megjelenő 200 V-ot is meghaladó egyenfeszültség szintén felveti a 
tisztítás, karbantartás folytán felmerült  problémákat. 

 ±#[!{½Υ 
 A kisfesz¿lts®gŤ l®tes²t®s alapszab§lya, hogy  

 1.) Seg®deszkºz n®lk¿l (csupasz k®zzel) akt²v r®sz sz§nd®kosan se legyen ®rinthetŖ! 

 2.) Seg®deszkºzzel (f®nyforr§s, olvad· biztos²t·) akt²v r®sz v®letlen¿l ne legyen ®rinthetŖ! 

    Az ismertetett konstrukci·s kialak²t§s (m§r csak a csatlakoz§s m·dja miatt sem), egy§ltal§n nem 

alkalmas a laikusok §ltal v®grehajthat· LED -l®c cser®re, (f®nyforr§scsere)! A l§mpab¼ra cser®re val· 

alkalmass§ t®tele gyakorlatilag megoldhat·, ha a b¼ra lev®tele ut§n a bur§t a kez®ben fog· szem®ly 

v®letlen¿l se ®rhet akt²v r®szhez, azaz a forraszv®gek, csatlakoz·k burkoltak 
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 Villamos szakemberek sz§m§ra a 250 V egyenfesz¿lts®g, illetve a 230 V v§ltakoz· fesz¿lts®g 

kisfesz¿lts®gnek sz§m²t, azaz az ¿zemi munk§ra a ĂVillamos berendez®sek ¿zemeltet®seò c²mŤ 

MSZ 1585:2016 jelzetŤ szabv§ny elŖ²r§sai a m®rvad·ak! 

 Miut§n elŖfordulhatnak igen nagy kapacit§ssal b²r· (tartal®kvil§g²t§si funkci·) l§mpatestek is, 

fesz¿lts®g n®lk¿li munkav®gz®snek csak a lev§laszt§s ut§ni kis¿tºtt kondenz§tor melletti munk§t 

tekintj¿k! Ahogy ²rta, az term®szetes, hogy ilyen munk§t csak erŖs§ram¼ k®pzetts®gŤ villamos 

szakember v®gezhet. Felt®tlen javasoljuk, hogy az ilyen munk§t v®gzŖ koll®g§kat oktass§k ki a 

munkav®gz®s vesz®lyeire, k¿lºnºsen azokat, akik elŖszºr tal§lkoznak e munk§val!  

  

 6.) NOVOTHNY FERENC kapcsolódva az előbbi témához, a gyakorlati tapasztalatok és a 

kereskedelmi kínálat alapján röviden összefoglalta a LED-es világítás és az áramütés elleni védelem 
aktuális kérdéseit. Több kérdés is felmerült: 
 - Miért kell egyáltalán LED-ek esetében az áramütés kérdésével foglalkozni? 
 - Nem a lámpagyártók feladatáról van szó?  
 - Mi a helyzet a karbantartás, búra csere, átszerelt lámpák esetében? 

- Végezhetnek-e a laikusok fényforráscserét, vagy lámpatest átalakítást olyan a 
kereskedelemben kapható elemekkel, amelyekből „bárki” összeállíthat magának LED-es 
világítást! 

 - Miért veszélyesek a hamisítványok?  

±#[!{½Υ 

A nagyon k¿lºnbºzŖ kialak²t§s¼ LED -es l§mptesteket legtºbbszºr 48é250 V 

egyenfesz¿lts®ggel t§pl§lj§k meg, amely az MSZ 1585 szabv§ny szerinti kisfesz¿lts®gŤ tartom§ny. A 

LED-es vil§g²t§s mŤkºd®s®hez sz¿ks®ges egyenfesz¿lts®get §ltal§ban t§pegys®ggel §ll²tj§k elŖ, amely a 

230 V 50 Hz-es fesz¿lts®gbŖl hozza l®tre a k²v§nt ®rt®kŤ egyenfesz¿lts®get.  

A t§pegys®gekkel szembeni alapkºvetelm®ny: az ºnmaga biztons§ga, azaz olyan mechanikai ®s 

IP-v®detts®ge legyen, amely az alkalmaz§s hely®n sz¿ks®ges, (pl. szabadt®ren, f¿rdŖszob§ban), ®s 

legyen megfelelŖ a saj§t ®rint®sv®delme. Ez lehet I. ®v. oszt§ly¼, akkor a v®dŖvezetŖ folytonoss§g§t 

biztos²tani kell (pl. oldal®rintkezŖkkel). Lehet II.  ®v. oszt§ly¼, pl. kettŖsszigetel®sŤ, ekkor ezt a kettŖs 

n®gyzettel jelºlni kell. Tov§bbi kºvetelm®ny az, hogy a k²v§nt egyenfesz¿lts®get biztons§gosan §ll²tsa 

elŖ. A biztons§gi elv§laszt§s sem kºtelezŖ, el®g az egyszerŤ elv§laszt§s is, vagy az olyan t§pegys®g, 

amelyn®l nem transzform§tor, hanem csak elektronika Ăbiztos²tjaò az elv§laszt§st. Felt®tlen aj§nlott a 

transzform§tor alkalmaz§sa (amely nem aut·transzform§tor!). Aj§nlott a villamosan elv§lasztott 

t§pegys®g alkalmaz§sa, ez biztons§gos megold§s, nem jelent vesz®ly az emberekre, sz®les 

fesz¿lts®gs§vban mŤkºdik, ugyanakkor bonyolultabb §ramkºrºket tartalmaz ®s dr§g§bb. A korrekt, j· 

minŖs®gŤ t§pegys®geken az MSZ HD 60364-5-559:2013 szabv§ny 559.6. szakasza ®s a szabv§ny ĂBò 

mell®klete szerinti jelºl®sek is megtal§lhat·k. Nagyon vesz®lyesek azok a t§pegys®gek, amelyeket 

szemmel l§that·lag sil§ny minŖs®ggel, bark§cs m·don §ll²tottak ºssze. Enn®l is vesz®lyesebb, amikor a 

laikus vevŖnek mag§nak kell ºssze§ll²tani a lºtyºgŖ, egym§shoz nem is passzol· alkatr®szekbŖl ï 

sajnos ilyen is van a piacon! Ezt laikusra, nem szakemberre nem lenne szabad r§b²zni! Ez ellentmond 

minden biztonsági szakmai szabálynak és szabványnak! 
Tov§bbi ilyen vesz®ly az Ăuniverz§lisò LED  spotl§mp§k alkalmaz§sa. E spotl§mp§k eredetileg a 

GU5.3 fejŤ 12 V-os halog®n l§mp§khoz k®sz¿ltek, melyeket SELV III . ®v oszt§ly¼ elektronikus 

transzform§torr·l ¿zemeltettek. Most pedig LED  f®nyforr§st adnak hozz§juk, ami GU10 fejŤ 230 V-os.  

Mivel a k®t foglalat nem kompatibilis, ez®rt ¼n. Ă§talak²t· k®szletò-et is adnak hozz§ a forgalmaz·k, 

ami egy h§l·zati fesz¿lts®gŤ GU10 foglalatot jelent 10-15 cm egyszeresen szigetelt vezet®kkel. Ezeken 

a nagyon egyszerŤ, f®m l§mpatesteken semmilyen v®dŖvezetŖnek kialak²tott csatlakoz· pont nincs! 

S¼lyosb²thatja a helyzetet, hogy a hidegt¿krºs halog®nl§mp§t helyettes²teni hivatott GU10 fejŤ LED 

f®nyforr§s pal§stj§n a jobb hŤt®s miatt kºrben f®m hŤtŖborda szokott lenni, ®s a fej®ben egy 

ºtforintosnyi NYĆK van belepattintva, amelybe a 230 V csatlakozik! A kereskedŖ c®gek ¼gy hirdetik 

az ilyen term®ket, hogy az egyszerre alkalmas a 12 V (III . £V. oszt§ly¼) ®s a 230 V (I..£V. oszt§ly¼) 

l§mpa alkalmaz§s§ra, ®s a felhaszn§l· szabadon dºntheti el, hogy melyiket rakja bele! SŖt: az interneten 

vide·k n®pszerŤs²tik, hogyan kell Ă§talak²taniò a 12 V-os t²pust 230 V-os h§l·zati fesz¿lts®gŤv®(!) Az 

bemutatott eljárás szintén nagyon veszélyes, teljesen szakszerűtlen és ellentmond minden biztonsági 

szakmai szabálynak és szabványnak  
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 Az is probl®m§t okozhat, ha a f®nyforr§s cser®hez §t kell alak²tani a l§mpatestet, pl. ha a 

hagyom§nyos f®nycsºves l§mpatestbe a f®nycsŖvel megegyezŖ m®retŤ ®s mechanikai kialak²t§s¼ LED -

es csºvet k²v§nnak behelyezni. Az ¼j f®nyforr§snak nincs sz¿ks®ge a f®nycsºves elŖt®tekre. Ki 

v®gezheti a l§mpatest §talak²t§s§t? Laikus, k®pzetlen szem®ly semmi esetben sem! Egy szakk®pzett ®s 

gyakorlattal rendelkezŖ villanyszerelŖtŖl elv§rhat·, hogy szakszerŤen elv®gezze az §talak²t§st. Igen§m, 

de az §talak²t§s m®rt®k®tŖl f¿ggŖen a l§mpatest m§r ¼j term®knek is sz§m²that, amin el kellene v®gezni a 

23/2016. (VII. 7.) NGM rendeletben elŖ²rt, forgalomba hoz§shoz sz¿ks®ges elj§r§sokat is! 

Megjegyezz¿k, hogy olyan LED -csºveket is gy§rtanak, amelyekn®l nem kell kivenni a f®nycsŖ elŖt®tet, 

azzal egy¿ttmŤkºdve ¿zemelnek. A csºvºn sajnos ezt nem jelºlik!  

 V®g¿l besz®ln¿nk kell m®g az ®letvesz®lyes hamis²tv§nyokr·l is, amelyekkel elsŖsorban alkalmi 

utcai §rusokn§l, illetve internetes v§s§rl§sokn§l tal§lkozhatunk. Ezek olcs·n megkaphat·k, ez®rt vonz·k, 

de ugyanakkor legtºbbszºr m§r szemmel is l§that· a sil§ny kivitel¿k. Mindenf®le vizsg§lat n®lk¿liek ®s 

egy§ltal§n nem tartj§k be a r§juk vonatkoz· term®kszabv§nyok biztons§gi ®s ellenŖrz®si elŖ²r§sait, ez®rt 

nagyon vesz®lyesek. Pl. sz®tcsavarhat·k, hozz§f®rhetŖk a fesz¿lts®g alatti r®szek stb. 

 Az elmondottak alapj§n egy®rtelmŤ, hogy csak megb²zhat·, mŤszakilag korrekt gy§rt·t·l ®s 

kereskedŖtŖl szabad LED-es vil§g²t· felszerel®seket v§s§rolni, ®s csak szakembernek szabad ezeket 

felszerelni, ¿zembe helyezni ®s karbantartani!  

 

 7.) FELHÍVJUK A KOLLÉGÁK FIGYELMÉT arra, hogy az MSZT a kisfeszültségű 

létesítési szabványsorozat újabb pótlapjait adta ki.  

 A Magyar Szabványügyi Testület kiadta a ĂKisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sekò c²mŤ 

MSZ HD 60364 jelzetŤ szabv§nysorozat magyar§zatos szabv§nygyŤjtem®ny®nek 9. p·tlapjait, amelyek 

a kºvetkezŖ szabv§nyokat tartalmazz§k, magyar nyelven, mŤszaki magyar§zatokkal kieg®sz²tve. 

 ǐ MSZ HD 60364-5-51:2010  

 Kisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sek. 5-51. r®sz: A villamos szerkezetek kiv§laszt§sa ®s 

szerel®se. Ćltal§nos elŖ²r§sok (IEC 60364-5-51:2005, m·dos²tva) 

 ǐ MSZ HD 60364-7-710:2012  

 Kisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sek. 7-710. r®sz: K¿lºnleges berendez®sekre vagy helyekre 

vonatkoz· kºvetelm®nyek. Gy·gy§szati helyek (IEC 60364-7-710:2002, m·dos²tva) 

 ǐ MSZ HD 60364-7-740:2007  

 £p¿letek villamos berendez®seinek l®tes²t®se. 7-740. r®sz: K¿lºnleges berendez®sekre vagy 

helyekre vonatkoz· kºvetelm®nyek. V§s§rtereken, vid§mparkokban ®s cirkuszokban l®vŖ l®tes²tm®nyek, 

sz·rakoztat· berendez®sek ®s pavilonok ideiglenes villamos berendez®sei (IEC 60364-7-740:2000, 

m·dos²tva) 

 Ezenk²v¿l 2016. november®ben kiadt§k az ¿zemviteli szabv§ny leg¼jabb v§ltozat§t is: 

 ǐ MSZ 1585:2016  

 Villamos berendez®sek ¿zemeltet®se (EN 50110-1:2013 ®s nemzeti kieg®sz²t®sei) 

 

***   ***   ***  

 

 Az ÉV. Munkabizotts§g a kºvetkezŖ ¿l®s®t az ¼jesztendŖben, 2017. §prilis 5-®n, szerd§n 

du.14.00 ·rakor tartja a MEE  kºzponti sz®khely®n: 1075 Budapest, VII. ker¿let  Mad§ch Imre ¼t 5. III. 

emeleten a nagyt§rgyal·ban. 

 

 

Budapest, 2017. febru§r 1.                                                 MEE. ÉV. Munkabizotts§g                

 
mǎǎȊŜłƭƭƝǘƻǘǘŀΥ                                        [ŜƪǘƻǊłƭǘŀΥ                                     ;±Φ aǳ.ƛ ǾŜȊŜǘǃΥ                                                                                          

  Arató Csaba               Kádár Aba                  Dr. Novothny Ferenc  
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